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Feljegyzés 
Bátaapáti Község Önkormányzata 

 

Időpont: 2025. 03.11. 

Tárgy: Munkavédelmi és tűzvédelmi bejárás 

Résztvevő: Halbaksz Ferenc Iván, Kopári Martin 

Jegyzőkönyv sorszám: 2025/001 

 

A bejárás tapasztalatai: 

 

1. Az önkormányzat padlástérben a rendezetlenül, össze-vissza lógó villamos és egyéb 

vezetékek jelentős tűzveszélyt jelentenek. A szabálytalan kábelezés, a laza csatlakozások 

és a mechanikai sérülések kockázata növeli a rövidzárlat vagy túlmelegedés esélyét, ami 

könnyen tüzet okozhat. A teljes elektromos hálózat átvizsgálása és szakszerű rögzítése, 

kábelcsatornák vagy védőcsövek alkalmazása javasolt. 
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2. Az önkormányzat padlástérben cigaretta csikkek találhatóak. A dohányzás a padlástérben 

fokozott kockázatot jelent és tilos. 
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3. Az önkormányzat akadálymentes rámpája esős időben rendkívül csúszóssá válik, ami 

jelentős balesetveszélyt jelent, különösen mozgásukban korlátozott személyek és idősek 

számára. A nedves csempefelület könnyen megcsúszást okozhat, ami komoly sérülésekhez 

vezethet. Javasolt csúszásgátló szalagok vagy bevonatok használata, amelyek esős időben 

is megfelelő tapadást biztosítanak. 
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4. A tájház épületében a védővezető érinthető, amely hibás elektromos rendszer esetén 

feszültség alá kerülhet. Javasolt a falakból kilógó vezetékek felülvizsgálata és megfelelő 

kialakítása vagy megszüntetése. 
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5. A tájházban a napelem inverter jelölése hiányzik a helyiség és a bejárati ajtókról. Az 

inverter hálózati feszültséget (230V vagy 400V) és egyenáramot (DC) is kezel, ami 

áramütésveszélyes lehet karbantartás vagy tűz esetén. Feszültség alatt álló berendezés az 

inverter, amely áramszünet esetén is veszélyt jelenthet. Az ajtókon történő megjelölése 

jogszabály szerint kötelező. 
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6. A tájház padlásán különféle éghető anyagokat tárolnak, amely akadályozza a tetőszerkezet 

megközelítését, és fokozott tűzveszélyt hordoz magában. A tárolást meg kell szüntetni. 
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7. Az orvosi rendelőben a napelem inverter jelölése hiányzik a helyiség és a bejárati ajtókról. 

Az inverter hálózati feszültséget (230V vagy 400V) és egyenáramot (DC) is kezel, ami 

áramütésveszélyes lehet karbantartás vagy tűz esetén. Feszültség alatt álló berendezés az 

inverter, amely áramszünet esetén is veszélyt jelenthet. Az ajtókon történő megjelölése 

jogszabály szerint kötelező.  
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8. Az Apponyi Kúria konyha fölötti padlásterében beázás tapasztalható, amely veszélyezteti a 

villamos hálózatot is. A víz jelenléte az elektromos rendszer közelében jelentős áramütés- 

és rövidzárlat-veszélyt hordoz magában, ami akár tűzhöz is vezethet. Javasolt a 

tetőszerkezet átvizsgálása és a sérült vagy hiányzó héjazat kijavítása, továbbá a villamos 

hálózat állapotának ellenőrzése. 

 

 
 

Felelős Határidő Megszüntetés Egyéb 

    



  Halbaksz Mérnöki Kft. 

  H-7140 Bátaszék, Budai u. 102. 

  www.halbaksz.com 

Oldal 10 / 16 

9. Az Apponyi Kúria szauna fölötti padlásterében a rendezetlenül, össze-vissza lógó villamos 

és egyéb vezetékek jelentős tűzveszélyt jelentenek. A szabálytalan kábelezés, a laza 

csatlakozások és a mechanikai sérülések kockázata növeli a rövidzárlat vagy túlmelegedés 

esélyét, ami könnyen tüzet okozhat. A teljes elektromos hálózat átvizsgálása és szakszerű 

rögzítése, kábelcsatornák vagy védőcsövek alkalmazása javasolt. 
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10. Az Apponyi Kúriában a napelem inverter jelölése hiányzik a helyiség és a bejárati ajtókról. 

Az inverter hálózati feszültséget (230V vagy 400V) és egyenáramot (DC) is kezel, ami 

áramütésveszélyes lehet karbantartás vagy tűz esetén. Feszültség alatt álló berendezés az 

inverter, amely áramszünet esetén is veszélyt jelenthet. Az ajtókon történő megjelölése 

jogszabály szerint kötelező. 
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11. Az Apponyi Kúriában a falon elhelyezett piktogramok nem felelnek meg a CLP rendelet 

előírásainak, mivel 2015 óta a régi, narancssárga hátterű veszélyességi jelölések érvényüket 

vesztették. Az Európai Unióban azóta a piros szegélyű, fehér háttérrel ellátott GHS 

piktogramokat kell használni a vegyi anyagok megfelelő azonosítására. A vegyi anyagok 

közvetlenül egy konnektor és egy mosógép mellett találhatók, ami tűz- és rövidzárlat-

veszélyt okozhat. Javasolt egy tároló polc vagy szekrény beszerzése és a piktogramok 

cseréje. 
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12. Az Apponyi Kúriában a szálló épület padlásán lakattal lezárva található az alábbi helyiség. 

A helyiségben szabálytalanul elhelyezett, nagy mennyiségű villamos és egyéb kábel és 

elosztó található, ami túlterhelést és tűzveszélyt okozhat. Az ilyen elosztók nem alkalmasak 

tartós és nagy teljesítményű elektromos terhelésre. A lakattal történő lezárás tűz esetén 

akadályozhatja a gyors beavatkozást, továbbá a padlástérben a tűz gyorsan terjedhet a fa 

szerkezet miatt. Az elektromos berendezések és kábelek hőtermelése miatt a helyiség 

túlmelegedhet, ami növeli a gyulladás kockázatát. Javasoljuk a helyiségben fellelhető 

villamos és egyéb rendszerek átalakítását, továbbá a helyiség funkciójához alkalmas építési 

anyagok felhasználását a helyiség átalakításához. 
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13. Az Apponyi Kúriában a tűzjelző rendszer kézi jelzésadója nem működik, ami súlyos 

biztonsági kockázatot jelent. Ha a rendszer nem működik, a tűz csak akkor észlelhető 

amikor már nagyobb méretű, és csak tűzoltói beavatkozással fékezhető meg. A későn észlelt 

tűz gyorsan átterjedhet más helyiségekre, jelentősen megnövelve az oltás nehézségét és a 

károk mértékét. A tűzjelző rendszer rendkívüli felülvizsgálata szükséges. 
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14. Az óvoda padlásfeljáróján különféle veszélyes anyagokat tárolnak nagy mennyiségben. Az 

ilyen anyagokat kifejezetten erre kialakított, jól szellőző, biztonságos helyen kell tárolni. A 

tűzoltók nem tudnak gyorsan feljutni a padlásra, így késlekedhet az oltás, ami a tűz gyorsabb 

terjedéséhez vezethet. 

A veszélyes anyagok együttes tárolása kockázatos lehet, mivel egy esetleges szivárgás vagy 

sérülés során reakcióba léphetnek egymással. Ez veszélyes kémiai reakciókat, például 

hőfejlődést, mérgező gázok keletkezését vagy robbanást eredményezhet, ami súlyos 

balesetekhez vezethet. Ezért elengedhetetlen a megfelelő tárolási előírások betartása és az 

inkompatibilis anyagok elkülönített tárolása. 
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15. Az óvoda padlásán a rendezetlenül, össze-vissza lógó villamos és egyéb vezetékek jelentős 

tűzveszélyt jelentenek. A szabálytalan kábelezés, a laza csatlakozások és a mechanikai 

sérülések kockázata növeli a rövidzárlat vagy túlmelegedés esélyét, ami könnyen tüzet 

okozhat. A teljes elektromos hálózat átvizsgálása és szakszerű rögzítése, kábelcsatornák 

vagy védőcsövek alkalmazása javasolt. 

 
 

Felelős Határidő Megszüntetés Egyéb 

    

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

 Halbaksz Ferenc Iván 

Halbaksz Mérnöki Kft. 

 


